
※メーカー推奨は30％ですが、電気代が高いと感じられるご家庭は10％に設定してください。
悪天候で停電の恐れがある場合には30%以上にご設定ください。
なお、悪天候が解消された際には、元の設定にお戻しください。

【　災害による停電に備えた蓄電池運転モード設定変更　　長州産業　e-STORAGE　】

フレキシブル蓄電池 6.5kWh（CB-LMK65A）、9.8kWh（CB-LMK98A）の場合

SOC下限画面より「100％」を
選択する（安心モードの場合、
夜間充電量は100％となります）

平常時のグリーンモードでも万一の停電時に電気をすぐご使用に
なりたい場合はSOC下限設定を30％以上にしてください。

停電に備えて安心モードに変更される際は、その前の運転モード
設定を確認してから変更してください。
SOC下限設定は100％を推奨します。

※停電の恐れがなくなったら運転モード設定を必ず元に戻してください。

SOC下限とは ： 放電時に使用できる蓄電残量の下限値のことです。

「SOC下限」を選択し、
「50～100%」より選択する。
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※元に戻す操作をお忘れなく※


